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Условные обозначения

- проектируемый трубопровод
- демонтируемый трубопровод

- существующий трубопровод

Ду100
Ду32

Ду20 Ду20

врезка в сущ.
В1 Ду100

Ду50

Ду50
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АО "НПО НИИИП-НЗИК"
Сл-801

Корпус №67

Площадка Планетная, 32

05.19

МакароваРазработал

Согласовал Демьяненко

Проверил Кодолов

Юдин

Отметкии и привязки со  " * " уточнять по месту при монтаже.

Формат А3

Ремонт трубопровода ХВС

План 1 этажа в осях 1-13 и А-Ж

врезка в сущ.
В1 Ду32

-   переход на другой диаметр

врезка в сущ.
В1 Ду15

Ду50

-   тепловая изоляция

Б

Г

12

Ж

Е

Д

9

Утвердил

Ду20

Согласовал Скучинов

Примечание

Трубопровод Ø50 крепить с шагом 3м.,Ø100 крепить
с шагом 6м. (в изоляции - 4м.).
Сущ. трубопровод: Ду50 прогрунтовать и покрыть краской в 2 слоя,
Ду100 покрыть краской в 2 слоя.
Пожарные краны установить на отметке 1.35м. от уровня пола.
Все существующие пожарные краны в комплекте меняем на новые
кроме ПК-9

ПК-1

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-6
ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Согласовал А. С. Коханюк
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